


 

 

智能热（冷）量积算控制仪 

 
感谢阁下选购由我公司自主研发生产智能热（冷）量积算控制仪， 

智能热（冷）量积算控制仪用户手册记录了如何正确、安全的使用本产品。为了防止智能热

（冷）量积算控制仪损害或他人受到伤害。请在安装、通电、调试、设置本设备前请认真阅

读本手册。 

本手册适用流量控制工程师，专业工程技术人员，或我公司认可具备的相关资质人员。 



  



     

   在本手册里如遇到这样的标识，表示有注意事项，将指引更深入的将注解或有关联性的说明。 

      在本手册里如遇到这样的标识，表示有危险事项，如果不谨慎操作将会造成人身触电伤亡或仪表损    

坏造成重大事故发生 ! 

安全注意事项！ 

 
 始终遵守安全注意事项可以防止意外事故及潜在危险的发生 

 在本手册中，安全等级分类如下： 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 为了方便取阅使用说明书，请将本手册交给最终使用客户，并就近保存。 

 在模块调试安装时请在触摸印刷电路板前注意保护措施（静电放电） 

 本仪表的一些调试，可能是将表外壳拿掉后在进行通电调试，此时请一定要谨慎操作以免发生触电危险！ 

 报废处理：本仪表含有大量的电子元件和少量的镍氢电池报废后按照电子工业废品处理。保护环境是我们每个人的责任！ 

 
 

注意 

危险 
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